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T#16,0mm? — 70°~750V (VERDE)

T CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO, RETORNO PARALELO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
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PERFILADO GALV. A FOGO PERFURADO COM TAMPA (CHAPA #18). DIMENSOES: 38x38mm
ATERRAMENTO ' '| A SER INSTALADA
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° ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO (NBR—5624) A SER INSTALADO NO ENTREFORRO.
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CONDULETE MULTIPLO FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO.
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3C.3 CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA CEGA DE EMBUTIR NA PAREDE.

DIMENSOES E ALTURA CONFORME INDICADO NO PROJETO.
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INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (10A—250V) INSTALADO EM CAIXA 2x4”, EMBUTIDA NA
PAREDE, A 1,0m DO PISO.
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02 INTERRUPTORES BIPOLARES SIMPLES (10A—250V) INSTALADOS EM CAIXA 2x47,
EMBUTIDA NA PAREDE, A 1,0m DO PISO.
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Sensor de Presenca de Teto 110/220V — atuagdo 360° Ref. Exatron ou equiv..
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LUMINARIA DE SOBREPOR LED 18, Stella Flat 18W
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SINALEIRO LUMINARIA DE SOBREPOR LED 26, Stella Flat 36W
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TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO—20A (NBR 14136) + INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES
(10A—250V), INSTALADOS EM CAIXA 2x4”, EMBUTIDA NA PAREDE A 1,0m DO PISO.

1C.11 1611 1C.1 1C.2 1C.3

K\MK &
S/

TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO — 20A (NBR 14136), INSTALADA EM CAIXA 2x4”,
EMBUTIDA NA PAREDE A 0,40m DO PISO.

TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO — 20A (NBR 14136), INSTALADA EM CAIXA 2x4”,
EMBUTIDA NA PAREDE A 1,0m DO PISO, EXCETO NA COPA E NOS BANHEIROS,
A SER INSTALADA ACIMA DAS PIAS.

TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO — 20A (NBR 14136), INSTALADA EM CAIXA 2x4”",
EMBUTIDA NA PAREDE A 2,0m DO PISO.
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D3c.2-A

TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO — 20A (NBR 14136), INSTALADA EM CONDULETE
NO ENTREFORRO.

02 TOMADAS 2P+T PADRAO BRASILEIRO — 20A (NBR 14136), INSTALADAS EM CAIXA
2x4”, EMBUTIDAS NA PAREDE A 1,0m DO PISO, EXCETO NA COPA E NOS BANHEIROS,
A SER INSTALADA ACIMA DAS PIAS.

03 TOMADAS 2P+T (PADRAO BRASILEIRO 20A—NBR 14136) INSTALADAS EM CAIXA
2x4”, EMBUTIDA NA PAREDE A 40cm DO PISO.

TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO — 20A (NBR 14136), INSTALADA EM DUTOTEC
(73x43)mm, SOBREPOSTA NA DIVISORIA A 2,0m DO PISO.

1C.6-M

o
>

1OA/\ 1C.2
1OA/\ 1C.4

10A
/\ 1C.6
ton £, [0 DESGR
A~ INAO_DESLIGAR .

° ZOA/\ 1C.10

25A

20A
® /\ DR 1C.12

ZOAA 30mA
1C.13 ° RESERVA

20A
. A\ RESERVA

1C.1

1C.4 1C.6 1C.7 @

) m P 1C.1—A, x @ UT UT YT 4
< < 7 11l

. N R M 1eTALN 1@ 1C.8 1C.13 1C.1
R 0 7 x z’fﬁ/ 3c.2
N

1C.6 1C.6 1613 1o1s
w1 (7 T "
DC-1
Q —

X50A P oo o
Ay 2R ’ - O
1.8

o
>

(D

1C.3

o
>

1C.5

| I
7]
1€.8 10.10 1C.11 1c.9

Q YT YT T i N
25 T Ll T —
X /? AAAAAAAA V¥ V¥ Lo
1C.1-B & 108 Y ~
Fa\y
N

03 TOMADAS 2P+T PADRAO BRASILEIRO — 20A (NBR 14136), INSTALADAS EM DUTOTEC
(73x43)mm, NA DIVISORIA A 0,40m DO PISO OU NO PISO, CONFORME INDICADO
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02 TOMADAS 2P+T PADRAO BRASILEIRO — 20A (NBR 14136), INSTALADAS EM CAIXA 4x4”
NO PISO. TAMPA QUADRADA EM ALUMINIO COM SAIDA PARA 02 TOMADAS.
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TOMADA 2P+T (220V) PADRAO BRASILEIRO — 20A (NBR 14136), INSTALADA EM CAIXA
2x4", EMBUTIDO NA PAREDE, A SER INSTALADA ACIMA DA PIA — MIOLO VERMELHO.

QDC — QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS. H=1,30m DO CENTRO AO PISO.
QUADRO DE EMBUTIR CONFORME DIAGRAMA.
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QDC—AC — QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO.
H=1,30m DO CENTRO AO PISO. QUADRO DE EMBUTIR CONFORME DIAGRAMA.
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e -4 - ,7 QCl — QUADRO DE COMANDO DE INTERRUPTORES. H=1,30m DO CENTRO AO PISO.
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TUBULAGAO DESCE OU SOBE, CONFORME INDICADO EM PLANTA.
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1 — CONDUTORES NAO COTADOS SAO DE #2,5mm2. TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER NOVOS NAO

SENDO POSSIVEL REAPROVEITAMENTOS. AS COTAS DOS CONDUTORES DEVERAO SER CONFIRMADAS NOS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS COM BARRAMENTO TRIFASICO+N+T QUADROS DE DISTRIBUICAO.
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ELETRICA CONVENCIONAL — 110V ELETRICA CONVENCIONAL — 220V — €

2 — 0S ELETRODUTOS DEVERAO SER DE AGO CARBONO GALVANIZADO (NBR—5624).
V Obs.: 0S DISJUNTORES A SEREM INSTALADOS DEVERAO POSSUIR CAPACIDADE DE RUPTURA :
/\POLAR'ZAQAO DAS TOMADAS - I 3 DE CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (ICC) MAIOR OU IGUAL A 10kA / 220VCA ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE 3/4".
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U SEM ESCALA a 3 — OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS PELA COR DE SEU ISOLAMENTO;
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s PARA INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS DE AFLUENCIA DE PUBLICO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA.
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v SEM ESCALA I 107 o NOS PONTOS DE USO E NOS QDCs. ESTA IDENTIFICACAO INFORMARA O NUMERO DO CIRCUITO BEM COMO
TIPICO DA SUSTENTAGAO E ALIMENTAGAO DAS LUMINARIAS g 7 g - YAy O QUADRO A QUE PERTENCEM.
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| |
CIRCUITOS DE ILUMINAQAO DEVERA SER COMPARTILHADA COM OS CIRCUITOS DE ENERGIA COMUM.
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BORNE NOTAS GERAIS:
FALTA DE FASE FUSIVEL

1 1- COTAS E NIVEIS EM METRO;
Relé de L1 2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS E CONFIRMADAS NA OBRA;
Falta de 3 - CONSIDERA-SE COMO EQUIVALENTE O MATERIAL DE CONSTRUGAO E ACABAMENTOS QUE POSSUA AS MESMAS
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