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Corrimão e montantes em tubos

 de aluminio anodizado branco

Vidro laminado 8mm

Escada marinheiro

Tubo quadrado de 2"x1/4  (NBR 15.708)

Chapa de (120x100x10mm)  fixada com dois

chumbadores tecbolt de 8mm (NBR 15.708)

DETALHE 01 - ESCADA MARINHEIRO

(ACESSO AO RESERVATÓRIO ENTERRADO)

Vide DET. 01
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 - I30 - Tubo que sobe

 - I31 - Tubo que desce

 - I32 - Acionador de bomba de incêndio (Botoeira L/D)
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 - Tubulação de incêndio 

 - Tubulação de gaz GLP
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BOMBA RESERVA BOMBA PRINCIPAL

A TUBULAÇÃO NOVA, QUE VEM DA

CAIXA D'ÁGUA ENTERRADA E A 

TUBULAÇÃO EXISTENTE, QUE

22

INTERLIGA OS HP01/HP02/HP03.

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

 DOS HP01 / HP02 / HP03.
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