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LEGENDA:

@ TAMFA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

CORTE

(2) VALVULA GLOBO ANGULAR #63mm |
(3) ADAPTADOR @ 63 mm, C/ ENGATE RAPIDO # 63 mm

5

@ TAMPAO @ 83 mm ENGATE RAPIDO

DRENO #75mm

ALVENARIA

Revestimento interno

Argamassa 1:3

DRENO #75mm

Cllmento e

Areia

CAIXA FECHADA

LEGENDA:

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG.
REGISTRO GLOBO ANGULAR 457, @63mm

ADAPTADOR @ 63 mm, R5F x ENGATE RAPIDO @63mm

MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA
@63mm, UNIOES DE ENGATE RAPIDO—30m DE COMPRIMENTO

ESGUICHO DE LATAO CROMADO TIPO CAC PARA JATO REGULAVEL
CESTO BASCULANTE
VISOR DE VIDRO

DETALHE DO HIDRANTE
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